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Se implementó un módulo de simulación de procesos de control y automatización usando 
señales digitales y analógicas. En primera instancia para el desarrollo del módulo, se 
realizó una investigación acerca de los protocolos de comunicación a emplear, topología 
y configuración de la transmisión y recepción de datos entre un ordenador y los 
dispositivos del Laboratorio de Control y Manipulación Automática. Una vez creada la 
comunicación entre el ordenador y los diferentes equipos del laboratorio se procedió a 
programar cada uno de los dispositivos. El sistema está diseñado con el fin de transmitir 
datos de control a los módulos electroneumáticos, esto se implementó en las estaciones 
de simulación de procesos presentes en el Laboratorio de Control y Manipulación 
Automática de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento. Se configuró exitosamente la 
transmisión y recepción de datos entre el computador, el dispositivo EasyPort y el módulo 
I/O SIM implementado en el Laboratorio de Control y Manipulación Automática para la 
simulación y control de procesos, además, se realizaron las pruebas de funcionamiento 
de cada tipo de configuración y comunicación de los dispositivos a través de los software 
LabVIEW, FluidSIM y EasyVeep. Se recomienda previo a la manipulación de los equipos 
electrónicos familiarizarse con las normas base de uso de los mismos ya sea en este escrito 
o en manuales técnicos de los fabricantes 
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A control process and automatization simulation module was implemented using digital 
and analogic signals. Firstly, for the module development an investigation on the 
communication protocols to be employed, topology and data transmission and 
configuration between a computer and the devices of the Automatic Control and 
Manipulation Laboratory was carried out. Once the communication between the 
computer and the various laboratory devices was created, the programming process of 
each devices started. The system is designed to transmit control data to the 
electromagnetic modules. This was implemented in the simulation process stations of the 
Automatic Control and Manipulation Laboratory of the Maintenance Engineering School. 
The data transmission and reception process between the computer, the Easy Port device 
and the I/O implemented in the Automatic Control and Manipulation Laboratory was 
successfully configurated for the processes’ simulation and control. In addition, the 
working tests for each type of configuration and communication of the devices were 
performed employing LabVIEW, FluidSIM and EasyVeep software packages. It is 
recommended to get familiar, either reading this document or the manufactures technical 
guidebooks, with the usage base norms prior to the operation of the electronic equipment. 
 
KEY WORDS: <TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCES>, 
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Mediante la técnica de la simulación de procesos de Control y Automatización con el uso 
de señales digitales y analógicas se logra detectar fallas antes de que sucedan, sin tener 
que proceder a realizar paros en los procesos. 
 
En el laboratorio de Control y Manipulación Automática existen varios módulos 
electroneumáticos que se pueden utilizar mediante la simulación de señales digitales y 
analógicas por lo que es necesario aprovecharlos para que los estudiantes se capaciten en 
los diferentes tipos de redes y su mantenimiento, que será útil en la vida profesional de 
los estudiantes.  
 
Esta propuesta tecnológica está dirigida hacia la implementación de un módulo de 
simulación de procesos de Control y Automatización usando señales digitales y 
analógicas con interfaz de comunicación EasyPort, se seleccionará el módulo a emplear 
y realizará la configuración adecuada mediante un ordenador generando la comunicación 
entre el módulo I/O SIM y un módulo electroneumático en el Laboratorio de Control y 
Manipulación Automática de la Carrera de Ingeniería de Mantenimiento, de la Facultad 
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CAPÍTULO I 
 




Previamente en un trabajo de titulación “Desarrollo de un sistema SCADA utilizando 
FluidSIM, LabVIEW en los equipos del Laboratorio de Control y Manipulación 
Automática de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento”  en 2014 se implementó un 
sistema que utiliza esta técnica, pero éste no funciona usando un módulo de señales 
digitales y analógicas para la simulación de procesos de control y automatización. 
(GARCÉS, 2014) 
 
En la Carrera de Ingeniería de Mantenimiento de la Facultad de Mecánica desde la 
fundación del laboratorio de Control y Manipulación Automática  no se ha contado con 
un módulo propiamente destinado a la simulación de procesos de Control y 
Automatización, se puede citar el trabajo realizado en el laboratorio en 2014 donde se 
demostró que mediante esta técnica se logra detectar fallas antes de que se presenten.  
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
En la malla curricular de la Carrera de Ingeniería de Mantenimiento se cuenta con 
asignaturas dentro de las áreas: Control y Manipulación Automática, etc. Estos 
conocimientos teóricos deben ser reforzados con prácticas dentro de los laboratorios. 
 
En la actualidad la Carrera de Ingeniería de Mantenimiento no cuenta con módulos de 
simulación de señales digitales y analógicas para la realización de las prácticas de los 
estudiantes, esto dificulta que las y los estudiantes puedan visualizar y familiarizarse con 
el comportamiento de las diferentes señales analógicas  y digitales presentes en los 
procesos de control y automatización y de esta manera ganen experiencia en la 
manipulación de estos dispositivos. 
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En la actualidad se evidencia que el ámbito industrial se encuentra innovándose 
constantemente, por ello los estudiantes deben estar preparados de una manera en la que 
no se encuentren indiferentes a este tipo de procesos. 
 
Al implementar un módulo de simulación de señales digitales y analógicas en el 
laboratorio de Control y Manipulación Automática, los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Mantenimiento podrán reforzar todos los conocimientos de Control y 
Manipulación Automática adquiridos a lo largo de la carrera. De esta manera pudiendo 





En la Facultad de Mecánica se encuentra el laboratorio de Control y Manipulación 
Automática no cuenta con un módulo para la realización de prácticas en la cátedra de 
Control y Manipulación Automática debido a esto se realizará la implementación de un 
módulo didáctico de electroneumática utilizando una interfaz de comunicación EasyPort. 
 
Esta propuesta tecnológica cuenta con fines didácticos para de esta manera poder reforzar 
los conocimientos teóricos de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 
Mantenimiento dentro del área de Control y Manipulación Automática mediante la 
simulación de procesos de control y automatización con interfaz de comunicación 
EasyPort. 
 
Los módulos electroneumáticos tienen un gran campo de aplicación en distintas áreas 
como puede ser en los sectores de: industria, explotación forestal, automotriz, naval, 
aérea, etc. Por ejemplo, en el mundo industrial se puede encontrar sistemas 
electroneumáticos en distintas aplicaciones como: en los procesos de producción de 
plástico, metalúrgica, madera, etc. 
 
Uno de los problemas más recurrentes que se presentan para los estudiantes en el 
momento de empezar en el campo laboral es el insuficiente conocimiento práctico y no 
estar familiarizados con los diferentes equipos y dispositivos que se emplean en la 
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industria en general, así como de los diferentes tipos de software que se emplean para el 




1.4.1 Objetivo general. 
 
Implementar de un módulo de simulación de procesos de Control y Automatización 
usando señales digitales y analógicas con interfaz de comunicación EasyPort para el 
laboratorio de Control y Manipulación Automática. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
Desarrollar la comunicación de los equipos necesarios para la simulación de procesos de 
Automatización y Control. 
 
Configurar la transmisión y recepción de datos hacia y desde los diferentes dispositivos 
del Laboratorio de Control y Manipulación Automática con la ayuda de un ordenador. 
 
Elaborar las guías de prácticas de laboratorio para la utilización del módulo. 
 








2. MARCO TEÓRICO 
 
Para una comprensión total de lo que significa: “Simulación de procesos de Control y 
Automatización usando señales digitales y analógicas con interfaz de comunicación 
EasyPort” se debe tener claro los conceptos de los diferentes equipos y software que se 
detallarán a continuación, además, de tener en cuenta que existen equipos de diferentes 
fabricantes y éstos se encuentran en distintos niveles de comunicación, sin embargo, 
muchas veces es necesario que trabajen de manera coordinada entre sí con el fin de 
conseguir un resultado más satisfactorio para las empresas. 
 
2.1 Redes de comunicaciones industriales 
 
En respuesta de las necesidades de intercomunicación en tiempo real, las redes de 
comunicación deberán contar con características particulares. Además, estas redes 
deberán ser capaces de soportar condiciones ambientales duras y altos niveles de ruido 
electromagnético. Dentro de las comunicaciones industriales se puede diferenciar dos 
áreas como principales: comunicaciones que son desarrolladas a nivel de campo y 
comunicaciones hacia el controlador. Éstas deberán realizarse en tiempo real respecto al 
proceso o, al menos, con un retraso que no sea representativo, pudiendo verse afectada 
principalmente la comunicación a nivel de campo. (HURTADO, 2009) 
 
2.1.1 Bus de Campo. Éstos se podrán definir como “un sistema de dispositivos de 
campo (sensores y actuadores) y dispositivos de control, que comparten un bus digital 
serie bidireccional para transmitir informaciones entre ellos, sustituyendo a la 
convencional transmisión analógica punto a punto”. (HURTADO, 2009) 
 
En resumen mediante el uso de éstos qué se podrá sustituir el cableado entre sensores y 
actuadores, además, de sus respectivos elementos de control. Deberán ser de costo bajo, 
contar con tiempos de respuesta mínimos, permitir la interconexión de todo tipo de 
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dispositivos de entrada-salida con los controladores, ser sencillos, y que permitan el uso 
controladores esclavos inteligentes.  
 
2.2 Modelo OSI para buses de campo 
 
Este modelo OSI (Open System Interconection, Interconexión de Sistemas Abiertos) se 
definió en 1983 por la ISO. (GUERRERO, 2009) 
 
El modelo se encuentra conformado por siete niveles, con las siguientes funciones: 
Tabla 2-1 Funciones de los niveles del modelo OSI. 
Modelo OSI 
Nivel 1, Física: Encargada de especificar el medio físico de transporte a emplear. 
Nivel 2, Enlace:  La estructuración de datos dentro de la trama y el control de errores. 
Nivel 3, Red: Intervención en caso de la utilización de más de una red. 
Nivel 4, Transporte: División en paquetes de envío de los datos. 
Nivel 5, Sesión: Se utiliza en el control de inicio y terminación de las conexiones. 
Nivel 6, Presentación: Encriptar y Representar los datos.  
Nivel 7, Aplicación: Uso de los datos. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: Guerrero, 2009 
 
2.3 Aplicación del modelo OSI en comunicaciones industriales 
 
Dentro de las comunicaciones industriales son utilizados los siguientes niveles: 
 
2.3.1 Nivel físico. Este nivel está encargado de la transmisión de bits a un canal de 
comunicación, definirá los niveles de la señal eléctrica a emplear y regula la velocidad de 
transmisión.(GUERRERO, 2009) 
 
2.3.2 Nivel de enlace. Encargada de generar una comunicación sin presencia de errores 
entre dos equipos, forma una trama que organiza la información binaria y se transmite al 
nivel físico.(GUERRERO, 2009)  
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2.3.3 Nivel de aplicación. Es la capa que tendrá contacto con el usuario pudiendo 
ofrecer servicios como: acceso la base de datos, videoconferencia, transferencia de 
ficheros, correo electrónico, etc. (GUERRERO, 2009) 
 
2.4 Buses de campo abiertos y buses de campo propietarios 
 
Las empresas en su mayoría contaban con sus propios protocolos de comunicación para 
sus productos, pero gradualmente han ido optando por el uso de buses de campo 
comunes.(HURTADO, 2009) 
 
Dentro de los buses de campo se pueden evidenciar 2 tipos: 
 
2.4.1 Buses de campo propietarios. El uso de estos protocolos de comunicación supone 
la obtención previa de una licencia para su uso la cual es obtenida bajo ciertas condiciones 
asociadas y a un precio considerablemente alto. (HURTADO, 2009)  
 
2.4.2 Buses de campo abiertos. Éstos supondrán todo lo contrario a los anteriores 
debido a que: cuentan con un precio accesible, sus componentes críticos se encuentran 
disponibles, sus procesos de validación y verificación se hallan bien definidos y 
disponibles. (HURTADO, 2009) 
 
2.5 Ventajas e inconvenientes de la utilización de los buses de campo 
 
2.5.1 Ventajas. La utilización de los buses de campo en la industria suponen las 
siguientes ventajas: 
 
2.5.1.1 Flexibilidad. Al momento de implementar un nuevo instrumento al sistema se lo 
podrá realizar con la simple conexión eléctrica al bus de campo y la programación del 
mismo, generalmente es realizada desde la sala de control (ubicación remota). En caso de 
tratarse de buses abiertos, se podrá realizar la conexión de instrumentos de diferentes 
fabricantes en el mismo bus de campo. (HURTADO, 2009) 
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2.5.1.2 Seguridad. La comunicación simultanea entre actuadores y sensores, de esta 
manera permitiendo que las instalaciones sean más seguras. (HURTADO, 2009) 
 
2.5.1.3 Precisión. Transferencia de manera digital de las variables analógicas. 
(HURTADO, 2009) 
 
2.5.1.4 Facilidad de mantenimiento. Se podrá identificar un funcionamiento incorrecto de 
un instrumento y realizarse calibraciones de manera remota desde el cuarto de control. 
Permitiéndose una reparación de componentes más rápidas y eficientes, generando una 
reducción en los tiempos de parada y pérdidas de producción. (HURTADO, 2009)   
 
2.5.1.5 Reducción de complejidad. Se refiere a la disminución de la cantidad de hardware 
de los sistemas de control en: (HURTADO, 2009) 
 
 Disminución considerable del cableado. 
 Eliminación de la necesidad de enormes armarios para las conexiones de los equipos 
del sistema. 
 Disminución del número de PLC´s 
 Reducción de los tiempos necesarios de instalación y del personal necesario para esta 
tarea. 
 
2.5.2 Inconvenientes. El principal inconveniente que se presenta en el empleo de los 
buses de campo es la posibilidad de rotura del cable de un bus de campo. Esto generaría 
una caída de todos los elementos que se encuentren conectados al bus y una alta 
probabilidad de una parada general del proceso. (HURTADO, 2009) 
 
2.6 Interfaz de comunicación (OPC) 
 
Se le conoce como un método de conectividad que sirve para comunicar dispositivos, 
controladores y/o aplicaciones sin que se presenten los típicos problemas de conexión de 
los protocolos de comunicación de los propietarios. (KOMINEK, 2009) 
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Este método de conectividad se consigue con el uso de dos componentes OPC llamados 
Cliente OPC y Servidor OPC. La comunicación entre estos dos componentes no implica 




Figura 2-1 Comunicación entre Cliente OPC y Servidor OPC 
Fuente: KOMINEK, 2009 
 
2.7 Beneficios de utilizar la interfaz de comunicación (OPC) 
 
Mediante la creación de un driver OPC para dos componentes ha demostrado generar una 
gran experiencia.(KOMINEK, 2009) 
 
Este tipo de conectividad nos permite contar con las siguientes ventajas: 
 
 El Cliente OPC podrá comunicarse libremente con un Servidor OPC que esté disponible 
en la red sin necesidad de contar con un driver específico para acceder a la fuente de 
datos. 
 El cliente OPC dispondrá de comunicación con todos los servidores OPC que sean 
necesarios. No existe un límite establecido. 
 El método está tan extendido que existe un Servidor OPC que se encuentra disponible 
para básicamente todos los dispositivos nuevos y antiguos presentes en el mercado. 
 Los servidores OPC (hardware y software) pueden ser actualizados o intercambiados 
sin necesidad de actualizar sus respectivos drivers. 
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 El usuario puede elegir libremente los dispositivos, controladores y aplicaciones que se 
ajusten mejor a las necesidades de sus respectivos proyectos. 
 
2.8 EasyPort USB 
 
 
Figura 2-2 EasyPort USB 
Fuente: FESTO, 2008a 
 
Es un módulo electrónico, está previsto de entradas y salidas digitales y/o analógicas con  
múltiples aplicaciones. Mediante un puerto de serie y comandos ASCII, que permite la 
conexión a un ordenador personal, de manera que éste pueda realizar el control sobre el 
modulo, activando y desactivando salidas y leyendo entradas. Convirtiendo al PC en un 
controlador. (FESTO, 2017) 
 
Para lo cual tenemos la asignación de pin tales como: 
 
Tabla 2-2 Asignación de pines EasyPort USB 
Connector IEEE488 
24-pin socket ( Digital) 
Connector D-Submin 
15-pin socket ( Analog) 
PUERTO 1 PIN PUERTO  2 PIN 
SALIDA 0 1 SALIDA 0 1 
SALIDA 1 2 SALIDA 1 2 
SALIDA 2 3 0V 3 
SALIDA 3 4 (unused) 4 
SALIDA 4 5 (unused) 5 
SALIDA 5 6 0V 6 
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Tabla 2-2 Asignación de pines EasyPort USB (continuación) 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: FESTO, 2017 
 
La fuente de alimentación para el EasyPort debe ser suministrada externamente y se puede 
alimentar a través de 2 puertos o a través de dos terminales ubicados en la parte posterior 
e ajustada con tornillos. (FESTO, 2017) 
 
Como nota de seguridad no se debe sobrepasar los voltajes tanto para la alimentación de 
la fuente como de las entradas y salidas del EasyPort, se debe iniciar siempre con los 
equipos apagados. (FESTO, 2017) 
 
Tabla 2-3 Datos técnicos del EasyPort USB 
Voltaje de funcionamiento 24 V DC +/- 10% 
Consumo de energía  3 VA 
Salidas 8 digitales 24V / 2 analógicas 0 ... 10V 
Carga de salida (máx.) 0,3 A por salida digital / 10 mA por salida 
analógica 
Protección contra cortocircuitos Sí 
Entrada 8 digitales 24V / 4 analógicas 0 ... 10V 
Punto de funcionamiento de la entrada digital 12 VDC 
Histéresis de la entrada digital 3V 
Filtro  10ms 
Interfaz de comunicaciones  V.24, aislada eléctricamente y fibra 
óptica. 
Longitud de fibra óptica 0,3 ma 5,0 m 
Protocolo  ASCII, 19.2 kBd 
Grado de protección IP20 
inmunidad a la interferencia Clase 4 según DIN / IEC 801/4 
Temperatura ambiente permitida 
operación / almacenamiento 
0 a 55 ° C / 0 a 70 ° C 
SALIDA 6 7 ENTRADA 1 7 
SALIDA 7 8 ENTRADA 2 8 
ENTRADA 0 13 (unused) 9 
ENTRADA 1 14 (unused) 10 
ENTRADA 2 15 + 10V REF 11 
ENTRADA 3 16 (unused) 12 
ENTRADA 4 17 (unused) 13 
ENTRADA 5 18 ENTRADA 3 14 
ENTRADA 6 19 ENTRADA 4 15 
ENTRADA 7 20   
0V DC 11/12, 23/24   
24V DC 9/10 21/22   
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Tabla 2-3 Datos técnicos del EasyPort USB (continuación) 
Dimensiones en mm / pulgada (L x W x H) 162 x 148 x 36 / 7.38 x 5.83 x 1.41 
Peso en kg 0.65 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: FESTO, 2017 
 
2.8.1 Comunicación con EasyPort USB. “El envío de datos desde y hacia una  
determinada interfaz de procesos del EasyPort se ejecuta mediante órdenes de escritura y 
lectura individuales, de direcciones específicas”. (FESTO, 2008a)     
 
“Basándose en la inclusión del EasyPort USB en las aplicaciones de FESTO, se cuenta 




Figura 2-3 Interface de Software para EasyPort USB 
Fuente: FESTO, 2008a 
 
2.8.1.1 Comunicación a través de EzOPC. “OPC (Open Connectivity Via Open 
Standards) se trata de una interfaz empleada dentro del sector del control y la 
automatización. La interfaz garantizará un flujo de datos fiable entre aplicaciones del 
entorno Windows y dispositivos de control y automatización”. (FESTO, 2008a) 
  
2.8.1.2 Utilización del elemento de control ActiveX. “Es una interfaz de programación 
destinada al EasyPort. Podrá agregarse en el programa como objeto COM. La interface 
COM soporta los siguientes lenguajes de programación: C++, HTML, Visual Basic, entre 
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otros. Además, los sistemas de medición de datos como LabVIEW y sistemas de 
visualización soportan la interface COM”. (FESTO, 2008a) 
 
2.8.1.3 Intérprete de órdenes. “Sirve para órdenes dentro del nivel de acceso inferior para 
la comunicación. Éste conoce todas las órdenes que podrán ejecutarse con el EasyPort 
USB. Mediante algún programa de terminal como: Hyper Terminal de Windows, se tiene  
la posibilidad de establecer una comunicación directa con el EasyPort y ejecutar las 
órdenes requeridas”. (FESTO, 2008a) 
 
 
Figura 2-4 Órdenes de escritura y lectura. 
Fuente: FESTO, 2008a 
 
“Se cuenta con dos órdenes para leer y escribir: Display (D) para dar lectura de un 
elemento y Modify (M) para proceder a modificar un elemento”. “Los elementos de un 
EasyPort son los siguientes: Temporizador de operaciones, Contador rápido, Entrada y 
Salida,”. (FESTO, 2008a) 
 
Tabla 2-4 Ejemplos de órdenes Modify y Display. 
Dirección 
del módulo 





3 DAW3.0<CR> AW3.0 = 1234<CR> 
El valor de los datos es 1234 
hexadeciamal o 4660 decimal. 
Formato de palabra: xxxx 
2 DEB2.0.1<CR> EB2.0.1 = 12<CR> 
El valor de los datos es 12 
hexadecimal o 18 decimal. 
Formato de datos para bit: x 
1 DE1.0.E<CR> E1.0.E = 0<CR> Lectura de bit de entrada 14. 
Formato de datos para bit: x 
1 MAW1.0 = 201<CR> AW1.0 = 201<CR> El valor de los datos es 201 
hexadecimal o 513 decimal. 
3 MA3.0.A = 1<CR> A3.0.A = 1<CR> El bit de salida 10 se pone 1 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (FESTO, 2008) 
 13 
2.9 Equipo de simulación, digital/analógico 
 
Es un equipo de simulación destinado a su uso en laboratorios de centros didácticos. Éste  
no se ha fabricado con propósito industrial, sin embargo, podría ser empleado de manera 
temporal como un medio auxiliar para puesta en marcha de diferentes procesos. (FESTO, 
2008b) 
 
Figura 2-5 Equipo de simulación, digital/analógico 
Fuente: FESTO, 2008b 
 
2.9.1 Funcionamiento. “El equipo se utiliza para generar y visualizar señales digitales 
de 24 V DC y analógicas de 0 – 10 V DC, como son usuales en la técnica de mando”. 
(FESTO, 2008b) 
 
2.9.2 Tipos de funcionamiento. “El equipo de simulación permite (utilizando los cables 
correspondientes) la simulación de entradas y salidas de un PLC y, además, la simulación 
de entradas/salidas del proceso”. (FESTO, 2008b) 
 
2.9.3 Simulación de entradas y salidas del proceso. En este modo el equipo se 
encargará de simular las señales de un hardware que será conectado de manera posterior. 
(FESTO, 2008b) 
 






Strobe es el interruptor para la activación de los interruptores Bit 0 
hasta  Bit 7. Para poder generar señales con estos interruptores, es 
necesario que el interruptor Strobe se encuentre en el lado izquierdo.  
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Tabla 2-5 Funcionamiento del modo de simulación de entradas y salidas del proceso 
(continuación) 
Interruptores Bit 0 
hasta Bit 7 
Con estos interruptores pueden activarse señales de salida 
individuales o generarse modelos de bit moviendo el interruptor 
Strobe hacia la izquierda o hacia la derecha. 
LED Bit 0 hasta Bit 
7 




Estos potenciómetros permiten ajustar tensiones de entrada desde  0 
V – 10 V DC. 
Selector 
El selector permite elegir la tensión visualizada en la pantalla: UA1, 
UA2, UI1 o UI2. 
Pantalla En la pantalla se indica la tensión mediante 4 dígitos. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (FESTO, 2008b) 
 
Tabla 2-6 Datos técnicos del equipo de simulación, digital/analógico 
Parámetro  Valor   
Tensión de funcionamiento  24 V DC  
Tensión de las señales digitales  24 V DC  
Tensión de las señales analógicas  0 – 10 V DC  
interface digital  SysLink, IEEE488  
Interface analógica  Analógica, D sub, 15 contactos  
Interruptores  9, pulsador/enclavado  
LED  8 + 1  
Potenciómetros  4 x 10 kΩ  
Pantalla  Margen de ±19,99 V, 4 dígitos  
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (FESTO, 2008b) 
 
2.10 Cable de datos I/O con conectores SysLink IEEE 488 
 
Es un conductor conformado por 21 hilos que cuenta con una sección transversal de 0,34 
mm². Ambos extremos se encuentran equipado con una clavija de 24 pines. Los siguientes 
pines: 9 y 10, 21 y 22, 23 y 24 estarán interconectados en pares. (FESTO, 2014) 
 
Permite una conexión universal entre un módulo EasyPort y un PLC o cualquier equipo 
sensor/actuador. 
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Tabla 2-7 Datos técnicos de la interface Syslink del terminal IEEE 488 
# Pin Señal  Color del núcleo  # Pin Señal  Color del núcleo  
1  Bit 0 salida Blanco  13  Bit 0 entrada Gris/Rosado  
2  Bit 1 salida Café 14  Bit 1 entrada Rojo/Azul  
3  Bit 2 salida Verde  15  Bit 2 entrada Azul/Verde  
4  Bit 3 salida Amarillo 16  Bit 3 entrada Café/Verde  
5  Bit 4 salida Gris 17  Bit 4 entrada Blanco/Amarillo  
6  Bit 5 salida Rosado  18  Bit 5 entrada Amarillo/Café  
7  Bit 6 salida Azul 19  Bit 6 entrada Blanco/Gris  
8  Bit 7 salida Rojo 20  Bit 7 entrada Gris/Café  
9  
24V Fuente Negro 
21  
24V Fuente  Blanco/Rosado  
10  22  
11  0V Fuente  Rosado/Café  23  
0V Fuente  Blanco/Azul    
12  0V Fuente  Púrpura 24  
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (FESTO, 2014) 
 
2.11 Cable analógico paralelo 
 
El EasyPort USB como la caja de simulación de señales digitales y analógicas cuentan 
con “cuatro entradas y dos salidas analógicas que se encuentran conectadas a un terminal 
Sub D tipo zócalo de 15 contactos. La conversión analógica/digital es realizada con una 
resolución de 12 bit”. (FESTO, 2008) 
 
Tabla 2-8 Datos técnicos del conector Sub D tipo zócalo, para señales analógicas 
Puerto 3   Contacto Puerto 3 Contacto 
SALIDA 0 1 (Libre) 9 
SALIDA 1 2 (Libre) 10 
0 V 3 +10VDC REF 11 
(Libre) 4 (Libre) 12 
(Libre) 5 (Libre) 13 
0 V 6 ENTRADA 3 14 
ENTRADA 1 7 ENTRADA 4 15 
ENTRADA 2 8   
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (FESTO, 2008a) 
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2.12 Puerto serie RS – 232 
 
La conexión RS - 232 es un estándar para las comunicaciones que es propuesto por la 
Asociación de Industrias Electrónicas (EIA). Lo más importante de éste son las funciones 
específica de cada uno de los pines de entrada y salida de datos debido a que en el mercado 
se podrá encontrar dos tipos de conectores el primero con 25 pines y el segundo con 9 
pines, generalmente se encuentra más la versión de 9 pines, aunque, la versión de 25 pines  
permitirá mucha más información durante la transferencia de datos. (MURCIA, 2006) 
 
Tabla 2-9 Datos técnicos de puerto serie RS - 232 
Función Contacto Función Contacto 
(Libre) 1 (Libre) 6 
Recibir datos 2 (Libre) 7 
Enviar datos 3 (Libre) 8 
(Libre) 4 (Libre) 9 
Masa de señales GND 5   
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (FESTO, 2008a) 
 
2.13 Clasificación de las señales. 
  
Se partirá de que todas las señales son analógicas y éstas son variables en el tiempo. En 
el trabajo de investigación tiene como fin el poder simular los diferentes tipos de señales 
presentes en los procesos de Control y Automatización, de esta manera las señales se las 
clasificará en cinco tipos: 
 
“Se podrá distinguir tres tipos de señales analógicas: señales DC, señales variables en el 
dominio temporal y señales en el dominio frecuencial. Se clasifica también dos tipos de 
señales digitales: señales on/off y señales de tren de pulsos” (PACHECO Y ORTIZ, 
2011). 
 





Gráfica 2-1 Tipos de señales (analógicas y digitales) 
Fuente: UAEH, 2016 
 
2.13.1 Señales analógicas. Estas señales presentan variación en amplitud así como a lo 
largo del tiempo de manera constante. Es decir, éstas pueden llegar a tomar cualquier 
valor real, en cualquier momento. 
 
 
Gráfica 2-2 Señal analógica 
Fuente: UNAM, 2011 
 
2.13.1.1 Señales en el dominio de la frecuencia. Estas señales contienen información en 
base a su variación en el tiempo. De estas señales se podrá hacer estudios y análisis a las 
componentes características frecuenciales de estas señales. Con la ayuda de instrumentos 
como pueden ser un analizador de vibraciones, etc. Se cuenta con la capacidad de 
transformar las mediciones realizadas con el instrumento en el dominio del tiempo a 
espectros que presentan información en el dominio frecuencial. Véase la Figura 2-6. En 
 18 
Figura 2-6 Extracción de una señal en el dominio de la frecuencia 
la Gráfica 2-3 se puede apreciar un espectro realizado con un analizador de vibraciones a 
una bomba en cavitación. (PACHECO y ORTÍZ, 2011)   
 
 
Fuente: PACHECO y ORTÍZ, 2011 
 
Fuente: PACHECO y ORTÍZ, 2011 
 
2.13.2 Señales digitales. “Una señal digital o binaria sólo tiene dos posibles niveles o 




Gráfica 2-4 Señal digital 
Fuente: UNAM, 2011 
 
2.13.2.1 Señales ON/OFF. Estas señales llevan información acerca del estado digital de 
la señal, ya sea ON (voltaje alto) o bien OFF (voltaje bajo). Mediante el uso de un detector 
de estados sólidos se podrá determinar el momento que la señal se encuentre en el nivel 
Gráfica 2-3 Espectro de una bomba en cavitación 
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alto o bajo. Por ejemplo para este tipo de señales tenemos el conmutador TTL (Transistor-
Transistor-Lógica). En la Figura 2-11 se puede apreciar un proceso de extracción de la 
información de estas señales.(PACHECO y ORTÍZ, 2011) 
 
 
Figura 2-7 Ejemplo de extracción de información de señales ON/OFF 




Este software sirve como herramienta para la creación y simulación de circuitos de las 
siguientes áreas de especialidad:  
 
 Electroneumática y técnica de vacío 
 Electrohidráulica e hidráulica móvil 
 Electrotecnia y electrónica 
 
En cada área se contará con una versión específica del software para éstas: FluidSIM-P, 
FluidSIM-H, FluidSIM-E. (FESTO, 2014) 
 
Las tres versiones cuentan con los componentes necesarios para la elaboración de dibujos 
técnicos y su simulación según los criterios de: GRAFCET y tecnología digital. (FESTO, 
2014a) 
 
2.14.1 FluidSIM Electroneumática.- FluidSIM Neumática es un software destinado a la 
simulación para una obtención de conocimientos básicos de neumática y funciona en el 
sistema operativo de Microsoft Windows. (FESTO, 2007) 
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El software permite la creación del circuito de un fluido, además, de la simulación o 




Las funciones de un proceso son reemplazados por uno simulado en la PC que 
intercambia señales de entrada y salida con un PLC que se encuentre conectado, 
Generando así un entorno que sea idéntico al industrial. Se puede utilizar una caja de 
simulación de señales digitales y analógicas para probar las funciones del EasyPort. 
(FESTO, 2010) 
 
EasyVeep cuenta con un amplio repertorio de procesos que simulan a los reales de una 
forma simplificada, se cuenta con la opción de usar actuadores manuales con el fin de 
brindar una mejor comprensión de los procesos industriales lo que es importante al 




“Es un software de FESTO que funciona como servidor OPC que proporciona dos enlaces 
de datos: a un módulo de EasyPort de Festo Didactic o a un simulador STEP 7 de Siemens 
PLCSIM 5.1 o superior”. (DIDACTIC FESTO, 2006) 
 
Un cliente OPC podrá leer y escribir los datos. El software garantiza un flujo eficiente 
entre los datos de las aplicaciones en el ordenador y los equipos de automatización. 
(DIDACTIC FESTO, 2006) 
 
2.17 ActiveX EasyPort Control 
 
Proporciona una interfaz mediante la cual se podrá realizar la programación de los 
módulos EasyPort de Festo. Brinda métodos simples para la comunicación de eventos 






El software LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) está 
destinado para el desarrollo y diseño de sistemas basándose en un lenguaje gráfico. 
LabVIEW utiliza el lenguaje G (lenguaje gráfico), debido a esto se incrementa la 
productividad en la elaboración de programas para el control de sistemas. 
(MASTERHACKS, 2013) 
 
“Al desarrollar un programa en LabVIEW, se crea un Instrumento Virtual o VI que 
contiene la interfaz gráfica del programa y el diagrama de bloques (código)”. 
(MASTERHACKS, 2013) 
 
2.18.1 Interfaz gráfica del programa. Es la pantalla donde se puede visualizar la 
ejecución del programa por parte del usuario, además, es donde se realiza el control 
manual y se visualiza los datos. 
 
2.18.2 Diagrama de bloques. En esta ventana se realiza toda la programación gráfica que 
contiene el instrumento virtual. 
 
 
Figura 2-8 Interfaz gráfica del programa. 
Fuente: LabVIEW, 2018 
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Figura 2-9 Diagrama de bloques. 
Fuente: LabVIEW, 2018 
 
2.18.3 Mecanismos para la transmisión de datos en tiempo real. NATIONAL 
INSTRUMENTS brinda tres principales mecanismos.  
 
Tabla 2-10 Mecanismos principales de transmisión de datos en tiempo real. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014) 
 
NI-OPC. “Es un módulo del programa LabVIEW que permite la transmisión de datos en 
tiempo real desde los dispositivos de control hacia los HMI y de manera inversa”. 
(NATIONAL INSTRUMENTS, 2014) 
 
Un servidor OPC de alto nivel,  
Un servidor de I/O Modbus y  
Un API de Modbus introducido en NI LabVIEW 2014 a través de los módulos LabVIEW Real-






3. MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 
 
En el capítulo II se detalló que el dispositivo EasyPort USB se puede comunicar con una 
PC a través de distintas configuraciones dependiendo del nivel de acceso requerido para 
la ejecución de órdenes de lectura y/o escritura, para nuestro caso en particular se utiliza 
tanto el intérprete de órdenes, así como el control ActiveX y un Server OPC dependiendo 
del software desde el cual se ejecuta la configuración y comunicación con EasyPort, el 
mismo que se puede encontrar conectado ya sea a una caja de simulación de entradas y 
salidas analógicas/digitales o bien a un proceso real.    
 
 
Figura 3-1   Estructura interconexión de los equipos PC-EasyPort-IO Sim 
Fuente: (FESTO, 2008a) 
 
La estructura mostrada en la Figura 3-1 no varía para ninguna de las configuraciones que 
se realizaron en nuestro caso de estudio, además cabe recalcar que EasyPort USB y el 
módulo de simulación IO Sim deben alimentarse a una red de 24 V de corriente continua.  
La única variación de esta estructura puede ser la conexión del cable de señales I/O 
digitales, ya que éste puede conectarse en el Puerto 1 o Puerto 2 del dispositivo EasyPort. 
 
3.1 Comunicación entre FluidSIM - EasyPort - IO Sim 
 
El software FluidSIM se puede interconectar con el hardware EasyPort o con otras 
aplicaciones a través de diversas opciones que se definen y configuran en la ventana de  
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dialogo ‘Conexión de OPC/DDE’ disponible en el menú Opciones de FluidSIM. 
 
 
Figura 3-2   Conexión OPC/DDE 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.1.1 Configuraciones para la comunicación. Al hacer clic sobre Opciones, se 
despliega un menú, seleccione la opción Conexión EasyPort/OPC/DDE y aparecerá una 
ventana de diálogo con las configuraciones posibles para la conexión. 
 
 
Figura 3-3   Ventana de diálogo Opciones de OPC/DDE 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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3.1.1.1 Descripción propiedades de la comunicación. En este punto se indican las 
características que presenta FluidSIM al seleccionar las diferentes opciones disponibles 
en el cuadro de diálogo Opciones de OPC/DDE.  
 
No desbloquee la comunicación externa. Al seleccionar esta opción FluidSIM no se 
podrá comunicar con ningún EasyPort conectado ni con otras aplicaciones que intenten 
establecer una conexión OPC o DDE.  
 
Conexión EasyPort directa. Esta opción permite interconectar FluidSIM con cualquier 
módulo EasyPort conectado localmente a través de un puerto serial.  
 
La casilla búfer de eventos permitirá que FluidSIM guarde y procese los eventos en un 
orden lógico siendo así el primero en llegar el primero en salir. Si esta opción no se 
encuentra habilitada, pueden perderse los eventos que se produzcan durante una elevada 
carga de cálculo del ordenador.  
 
Al activar la casilla Sincronizar entradas y salidas, FluidSIM verificará el estado de las 
entradas a cada cambio de un bit de salida, esto será útil si los valores de salida, 
involucrados al módulo EasyPort, influyen en el estado de las entradas. Pero esta 
operación podría reducir la velocidad de simulación, debido a que FluidSIM 
ocasionalmente tendrá que esperar, en cada paso del proceso, una respuesta de los 
EasyPorts conectados. 
 
Modo OPC. Seleccione esta opción en caso de que desee acoplar FluidSIM, a través de 
una conexión OPC, con otras aplicaciones.  
 
Modo DDE. Seleccione esta opción si desea que FluidSIM se acople a otras aplicaciones 
por medio de una conexión DDE.  
 
En el cuadro de texto “Servidor” se debe introducir el nombre con el cual FluidSIM se 
presentará ante otros programas con los cuales se desee conectar como servidor. La 
opción tema será necesaria para unir un “tema” común para el intercambio de datos. Y la 
casilla Modo de direccionamiento FPC solo se debe activar en el caso de que la aplicación 
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con la cual desea acoplar FluidSIM también soporte este direccionamiento.  
 
3.1.2 Elementos EasyPort/OPC/DDE. FluidSIM cuenta con una biblioteca de 
componentes en la cual se encuentran los elementos que se utilizan para la lectura y 
escritura de señales analógicas y digitales con EasyPort.  
 
 
Figura 3-4   Elementos EasyPort/OPC/DDE 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Los puertos de entrada FluidSIM nos permiten la lectura de las señales de entrada del 
EasyPort y se deben conectar a componentes eléctricos de salida o medición, y cerrar el 
circuito a 0 Vcd en el software, y los puertos de salida FluidSIM se encargarán de enviar 
señales al dispositivo y se deben conectar a componentes eléctricos de mando o control a 
24 Vcd para el caso de señales digitales, y para el caso de señales analógicas se utilizarán 
elementos eléctricos que trabajen, envíen señales eléctricas dentro del rango 0 a 10 Vcd.      
 
 
Figura 3-5   Puertos de entrada FluidSIM digital y analógico. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
 
Figura 3-6   Puertos de salida FluidSIM digital y analógico. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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3.1.3 Pruebas de funcionamiento comunicación con FluidSIM. Para la 
comunicación de FluidSIM con EasyPort y con el módulo IO Sim se desarrolló un circuito 
que permite la lectura y escritura de señales para el puerto 3 del EasyPort correspondiente 
a señales analógicas y para un puerto de señales digitales que puede ser el puerto 1 o el 
puerto 2 del dispositivo. Dicho circuito realizado en el software FluidSIM con los 
elementos EasyPort/OPC/DDE se podrá configurar para la comunicación por el método 
deseado, “Conexión directa o a través de OPC”. 
 
 
Figura 3-7   Circuito Lectura/escritura de señales de módulo IO Sim 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.1.3.1 Utilización del hardware EasyPort a través del puerto serie RS-232. 
FluidSIM puede direccionar un EasyPort conectado al puerto serie del PC sin requerir de 
ningún otro controlador adicional o herramientas de software para ello. En caso de los 
módulos EasyPort estar conectados al ordenador encargado de realizar la simulación, se 
recomienda definir esta conexión directa. 
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Para ello seleccionar la casilla de “Conexión EasyPort directa” en el menú Opciones 
previamente detallado, entonces doble clic sobre un elemento de entrada o salida de 
FluidSIM del circuito, entonces se desplegará la ventana de diálogo propiedades. 
 
 
Figura 3-8   Propiedades puerto de entrada FluidSIM. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
En esta ventana de diálogo se define el número de puerto serie utilizado por el equipo 
para conectarse con su ordenador, además el número del módulo EasyPort y el número 
de puerto que está asignado al módulo de I/O. Además en esta ventana puede definir el 
color indicador de la conexión para los elementos de I/O cuando el EasyPort USB se 
encuentra en estado activo o la conexión está fuera de servicio.  
 
Si FluidSIM no encuentra el hardware EasyPort conectado a ningún puerto serie al 
momento de iniciar la simulación, se despliega un mensaje de advertencia. Y a pesar de 
que la simulación puede empezar, FluidSIM no intentará detectar de nuevo algún 
dispositivo EasyPort hasta el final de la simulación o la ejecución de una nueva puesta en 
marcha. En cambio si la conexión llegase a fallar durante la simulación por cualquier 
circunstancia externa, como podría ser la desconexión de cables, la simulación seguirá 
con la simulación sin interconexión con los equipos, pero el programa tratará de reanudar 
la conexión y si el equipo se halla disponible, la conexión se retomará y la simulación 
continuará nuevamente con la comunicación con el EasyPort.  
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3.1.3.2 Utilización del hardware EasyPort a través de OPC. FluidSIM puede 
intercambiar datos con otras aplicaciones y de este modo trabajar, ya sea si la otra 
aplicación posee un “interface OPC”, o que actúe como “DDE - cliente”.  
 
Para comunicarse a través del Modo OPC con FluidSIM debe tener instalada la aplicación 
EzOPC de FESTO. 
 
 
Figura 3-9   EzOPC ventana Overview. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Entonces en el programa FluidSIM abra el archivo del circuito anterior, seleccione la 
opción “Utilizar OPC” en el menú Opciones - Conexión EasyPort/OPC/DDE y ahora de 
doble clic sobre un elemento de entrada o salida de FluidSIM, entonces se desplegará la 




Figura 3-10 Configuración OPC Puerto de salida FluidSIM 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
  
En esta ventana de diálogo puede introducir el servidor OPC o seleccionarlo de la lista de 
servidores disponibles. Además, debe configurar en la opción elemento, el módulo 
EasyPort y el puerto con el que desea comunicarse.  Si selecciona la opción “Invertir 
modalidad de funcionamiento” se invertirán los valores lógicos de flujo de corriente. 
 
 
Figura 3-11 FluidSIM Circuito comunicación EasyPort Modo OPC. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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3.2 Comunicación entre LabVIEW - EasyPort - IO Sim 
 
El dispositivo EasyPort al cual se encuentra conectado el Módulo IO Sim se puede 
comunicar con LabVIEW por varias configuraciones distintas, ya sea utilizando 
elementos propios de LabVIEW para comunicación serial, a través de la utilización de 
componentes ActiveX de control, o utilizando OPC Server. Siendo de entre estos métodos 
la configuración OPC más simple y con altos índices de confiabilidad. 
 
3.2.1 Utilización de EasyPort a través de OPC en LabVIEW. Es un requisito tener 
instalado el programa para OPC de Festo “EzOPC”. Dicho programa permitirá a 
LabVIEW acceder a cualquier dirección del dispositivo EasyPort a través de OPC, siendo 
el único requerimiento vincular cualquier control o indicador  en un VI de LabVIEW a la 
dirección de datos en EasyPort conjuntamente con la acción que se desea ejecutar. 
 
Para ello primero se crea un VI y se colocan los elementos que se desean entrelazar por 
OPC, ahora se debe configurar cada elemento. Entonces dar clic derecho sobre el mismo, 
se selecciona la opción propiedades y despliegue el menú Data Binding, Allí, se escoge 
del casillero desplegable la opción DataSocket (Toma de datos). 
 
 
Figura 3-12 Selección toma de datos. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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Ahora se debe seleccionar el tipo de acceso que tendrá el elemento de LabVIEW 
seleccionado ya sea lectura/escritura o ambas, y establecer la dirección OPC con la cual 
se vinculará dicho elemento. Para establecer esta dirección se selecciona “DTSP Server” 
en el casillero Browser, así se desplegará la lista en la que se incluyen las librerías OPC 
server instaladas donde el server “FestoDidactic.EzOPC” contiene todas las direcciones 
de bits de entrada y salida de los dispositivos EasyPort. 
 
 
Figura 3-13 Direcciones de accesos posibles desde EzOPC con LabVIEW. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Tabla 3-1 Direcciones EzOPC de Puerto 3 del EasyPort 1. 
Direcciones EzOPC del EasyPort 1 Puerto 3 
Entradas analógicas Salidas analógicas 
IN 0 AnalogIn0 IN 2 AnalogIn2 OUT 0 AnalogOut0 
IN 1 AnalogIn1 IN 3 AnalogIn3 OUT 1 AnalogOut1 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Tabla 3-2 Direcciones EzOPC del Puerto 2 del EasyPort 1. 
Direcciones EzOPC del EasyPort 1 Puerto 2 
Entradas digitales Salidas digitales 
00 InputPort2Bit00 00 OutputPort2Bit00 
01 InputPort2Bit01 01 OutputPort2Bit01 
02 InputPort2Bit02 02 OutputPort2Bit02 
03 InputPort2Bit03 03 OutputPort2Bit03 
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Tabla 3-2 Direcciones EzOPC del Puerto 2 del EasyPort 1. (Continuación) 
04 InputPort2Bit04 04 OutputPort2Bit04 
05 InputPort2Bit05 05 OutputPort2Bit05 
06 InputPort2Bit06 06 OutputPort2Bit06 
07 InputPort2Bit07 07 OutputPort2Bit07 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Tabla 3-3 Direcciones EzOPC del Puerto 1 del EasyPort 1. 
Direcciones EzOPC del EasyPort 1 Puerto 1 
Entradas digitales Salidas digitales 
00 InputPort1Bit00 00 OutputPort1Bit00 
01 InputPort1Bit01 01 OutputPort1Bit01 
02 InputPort1Bit02 02 OutputPort1Bit02 
03 InputPort1Bit03 03 OutputPort1Bit03 
04 InputPort1Bit04 04 OutputPort1Bit04 
05 InputPort1Bit05 05 OutputPort1Bit05 
06 InputPort1Bit06 06 OutputPort1Bit06 
07 InputPort1Bit07 07 OutputPort1Bit07 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
En las figuras siguientes se muestra la asignación de la dirección a cada elemento para la 
lectura y escritura de señales digitales y analógicas. 
 
 
Figura 3-14 Direccionamiento lectura entrada digital 00 del Puerto 1 del EasyPort 1. 




Figura 3-15 Direccionamiento escritura salida digital 01 del Puerto 1 del EasyPort 1. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
 
Figura 3-16 Direccionamiento salida analógica Out 0 del Puerto 3 del EasyPort 1. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
 
Figura 3-17 Direccionamiento lectura entrada analógica In 1 del EasyPort 1. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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Se ejecuta el VI con los cuatro elementos digitales y analógicos de entrada y salida 
vinculados a OPC Server “EzOPC”.  
 
 
Figura 3-18 Vistas ventanas VI con elementos OPC vinculados. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Al ejecutar el VI el programa EzOPC inicia automáticamente y debe configurarse el 
acceso de dispositivos en el menú Overview como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
Figura 3-19 Configuración de EzOPC para la supervisión y control desde LabVIEW. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Además al seleccionar la ventana EasyPort  en este programa podrá acceder a la lectura 
de todas las señales de los puertos de los dispositivos EasyPort conectados. 
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Figura 3-20 Ventana EasyPort en OPC Festo EzOPC 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.2.2 Pruebas de funcionamiento comunicación con LabVIEW. Se realizó un VI 
con el número de elementos necesarios para vincularse y comunicarse con todos los 




Figura 3-21 VI para comunicación EasyPort por OPC con LabVIEW 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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3.3 Comunicación entre EasyVeep - EasyPort - IO Sim 
 
EasyVeep proporciona una extensa biblioteca de modelos de procesos que emulan el 
comportamiento funcional de procesos reales de forma muy simplificada. 
 
Al poder operar manualmente los actuadores, se obtiene una comprensión del modelo 
orientado a los procesos que es de importancia fundamental para la creación de una 
secuencia de control. 
 
3.3.1 Simulación de procesos. Con la ayuda de EasyPort y el módulo IO Sim se 
pueden emular procesos de control en el software EasyVeep. Para ello sólo se necesita 
conectar los hardware a través de un puerto serial, abrir el programa EasyVeep 
seleccionar el proceso a simular, leer y comprender la función y ejecutar la simulación. 
 
3.3.1.1 Simulación proceso “Depósito de agua caliente”. Con la ayuda de las 
válvulas de entrada y salida, el depósito de agua puede llenarse y vaciarse cíclicamente, 
y además puede mantener la temperatura del agua entre dos valores límite al conmutar el 
selector de calentamiento. 
 
Este proceso en total cuenta con seis sensores digitales y cuatro actuadores digitales que 
se describen a continuación: 
  
• Cuatro sensores para medir niveles (nivel mínimo, nivel inferior, nivel superior, nivel 
máximo) 
 
• Dos sensores para medición de temperatura (temperatura mínima, temperatura máxima) 
 
• Cuatro actuadores para el control de la temperatura y el suministro de agua (válvula de 




Figura 3-22 Descripción conexión puerto EasyPort a sensores/actuadores 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
 
Figura 3-23 Simulación proceso depósito de agua caliente. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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3.3.1.2 Simulación proceso “Tres cilindros”. Puede realizar numerosas tareas y 
definir varias secuencias más o menos sofisticadas para cada uno de los tres cilindros. 
También puede utilizar temporizadores y contadores en los ejercicios. 
 
Puede utilizar los actuadores libres para simular botones pulsadores y elementos de 
conmutación para simular la funcionalidad de una consola de control (Inicio, Detener, 
Ajustar, Modo manual). 
 
Este proceso en total cuenta con dos sensores digitales y un actuador digital para cada 
cilindro y se describen a continuación: 
 
• Dos sensores para la detección de la posición del cilindro (totalmente a la izquierda o 
totalmente a la derecha). 
 
• Un actuador para el control de la válvula. 
 
 
Figura 3-24 Tres cilindros descripción conexión puerto sensores/actuadores. 




Figura 3-25 Simulación proceso "Tres cilindros" 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.4 Comunicación por control ActiveX - EasyPort - IO Sim  
 
“Es una interfaz de programación destinada al EasyPort. Podrá agregarse en el programa 
como objeto COM. La interface COM soporta los siguientes lenguajes de programación: 
C++, HTML, Visual Basic, entre otros. Además, los sistemas de medición de datos como 
LabVIEW y sistemas de visualización soportan la interface COM”. (FESTO, 2008a) 
 
El programa de demostración para el EasyPort se utiliza con el elemento de control 
ActiveX en C++. Con este software se puede emplear de manera sencilla el componente 
ActiveX y observar la transmisión y recepción de datos producida entre el ordenador y el 
EasyPort. 
 
Varios botones en dicha aplicación incluyen órdenes del elemento de control ActiveX 
utilizadas frecuentemente. Por lo general en la parte izquierda de los botones se muestran 
valores de respuesta, y en el lado derecho cuadros donde se ingresarán los valores de 
parámetros requeridos para activar la orden. 
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Figura 3-26 Interface de software elemento de control ActiveX 
Fuente: (FESTO, 2008) 
 
Antes de ejecutar cualquier orden, se establecerá la conexión entre el software de 
demostración y el módulo EasyPort. Para esto, hacer clic en la opción “Conectar” y la 
aplicación detectará el o los módulos EasyPort que se hallen conectados un puerto serie 
COM del PC.   
 
 
Figura 3-27 Pantalla principal EasyPort Demo Aplication. 
Fuente: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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Una vez establecida la conexión podrán ejecutarse algunas de las órdenes que ofrece el 
sistema. 
 
Tabla 3-4 Ejemplos de comandos aplicación ActiveX 










Ej: 15  
Se activaran las salidas 
digitales de la 0 a la 3 del 
módulo EasyPort USB 
conectado. 
GetOutputWord 
Es posible leer 
el estado de las 
salidas 
digitales en el 
EasyPort USB 
Click en 
el botón  
Se muestra el valor de 
numérico de la palabra de 




directo de la 
comunicación 
entre la 




el botón  
Se abre la ventana de 
seguimiento Trace Window. 
Donde constan las órdenes 
enviadas al módulo y las 
repuestas del EasyPort a dichas 
órdenes. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
Fuente: (FESTO, 2008) 
 
Además esta aplicación cuenta con el comando “SendAndGetString” que ofrece la 
posibilidad de enviar órdenes de manera directa al módulo EasyPort USB conectado a un 
puerto serial utilizando la configuración ASCII. 
Por ejemplo al introducir la orden “MAW1.0=FF” y seleccionar la opción 
“SendAndGetString”, entonces todas las salidas digitales en el puerto 1 de EasyPort 
cambiarán su estado del valor predeterminado 0 a un valor de funcionamiento 1, y la 
respuesta  del dispositivo EasyPort, “AW1.0=FF” correspondiente a las salidas digitales 
encendidas se mostrará a la izquierda del botón. 
 
Para cancelar la transmisión de datos por órdenes de la aplicación ActiveX se deberá dar 
un clic en el botón “Disconnect”, y se procederá a cerrar la aplicación. Con este  software 
de demostración EasyPort se cuenta con la posibilidad de crear y verificar  de manera 
rápida y sencilla la conexión de un EasyPort USB. 
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3.5 Comunicación entre módulo I/O SIM y módulo EPC. 
 
Se realizó una conexión y comunicación directa entre los dispositivos para la transmisión 
de señales analógicas/digitales tal como se muestra en la figura siguiente.  
 
 
Figura 3-28 Comunicación entre módulo I/O SIM y módulo EPC. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
Para esto cabe recalcar que el Módulo I/O SIM se encuentra conectado a una fuente de 
alimentación de 24V, mientras que el Módulo EPC se conecta a una fuente de 12V para 
el funcionamiento de la placa electrónica y a 110 Vca para activar la lámpara halógena 
interna. 
 
Previo a energizar los dispositivos se debe conectar el cable analógico paralelo al módulo 
I/O SIM. Y también se debe conectar el cable con puerto DB15 al puerto analógico del 
módulo I/O SIM. 
 
El módulo EPC cuenta con un sensor de temperatura cuya señal es captada en una salida 
analógica del módulo I/O SIM. Además, cuenta con un Motor DC que varía su velocidad 
dependiendo del valor de voltaje con que se alimente en un rango de 0,5 – 5 Vcd. Y posee 
dos entradas digitales TTL de lógica inversa para controlar el funcionamiento de una 
lámpara halógena y de un ventilador. 
 
La lámpara halógena cuneta con un funcionamiento de lógica inversa, es decir, al enviar 
un FALSE a la línea del halógeno denominada TEMP IN, éste se enciende siempre y 




Figura 3-29 Diagrama esquemático módulo EPC. 
Fuente: NATIONALS INSTRUMENTS, 2014 
 
Para este ejemplo de comunicación se realizó un control manual de temperatura desde el 
módulo I/O SIM que capta la señal del sensor de temperatura en el rango de 0-1 Vcd, que 
corresponden a temperaturas entre 0 y 100ºC respectivamente.  
 
Según la temperatura deseada se envía una señal TTL de “ceros o unos lógicos” para 
activar el ventilador en caso que se desee reducir la temperatura o para activar el halógeno 
en caso que se desee elevarla. La señal de los ceros y unos lógicos corresponden a voltajes 
fijos de 0 Vcd y 3,3 Vcd respectivamente, que se consignan mediante la calibración de 
las entradas analógicas del módulo I/O SIM y se envían al módulo EPC.  
 
Para la variación de la velocidad del Motor DC del módulo EPC basta con conectar una 
entrada analógica del módulo I/O SIM a la entrada de voltaje del Motor DC del módulo 
EPC.  
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Este motor variará su velocidad al aplicar un valor de voltaje en el rango de 0,5 a 5 Vcd, 
entonces el módulo EPC transforma dicho valor a una escala de 12 Vcd y lo consigna al 
motor DC, y además cuenta con las protecciones para evitar daños si se reciben valores 
superiores a 5 Vcd en la entrada de voltaje. 
     
3.6 Normativa de seguridad 
 
Con el propósito de precautelar la seguridad tanto de los usuarios, así como de los propios 
equipos, existen varias normas de seguridad que se detallan a continuación: 
 
 Los módulos y equipos solo deberán ser utilizados por estudiantes cualificados o bajo 
responsabilidad de un tutor. 
 
 Cuando el módulo se encuentre energizado no se deben realizar actividades de 
mantenimiento, ni manipulación de los circuitos o componentes eléctricos/neumáticos.  
 
 Utilizar los dispositivos y módulos en ambientes controlados, es decir libres de objetos 
y sustancias extrañas que pudieren ocasionar riesgos en los equipos o hacia  la 
seguridad de los usuarios. 
 
 Las operaciones de mantenimiento solo se deberán ejecutar por personal autorizado 
que cuente con las herramientas e equipamiento adecuado para realizar cualquier 
actividad específica. 
 
 Utilizar los cables de conexión establecidos por el fabricante según la aplicación a la 
cual será expuesto el módulo ya sea PLC Sim o módulo de entradas/salidas.  
 
3.7 Plan de mantenimiento 
 
La interfaz para demostración de procesos EasyPort USB se ha desarrollado y producido 
con fines de capacitación profesional en la materia técnica de automatización, y para su 
mantenimiento se ha desarrollado un CHECKLIST que deberá ejecutarse de manera 
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autónoma por los usuarios que en este caso serán estudiantes de la carrera bajo la 
supervisión de un tutor, y además de ello se detallan actividades periódicas basadas en 
manuales y recomendaciones de los fabricantes de los dispositivos que deberán ser 
realizadas por el encargado de los equipos de laboratorio.  
 
Tabla 3-5 CHECK LIST 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
 
NOTA: Este CHECKLIST deberá realizarse previo a cada utilización de los dispositivos 
en el salón de clases lo cual no tomará más allá de 10 minutos y concluido dicho chequeo, 





Fecha T. Estimado: 






¿La carcasa del módulo se encuentra sin 
daños evidentes (grietas, agujeros, etc.)? 
      
2 
¿Los elementos de accionamiento mecánico 
se encuentran en buen estado (Interruptores, 
pulsadores, potenciómetros)? 
   
3 
¿El cable de alimentación de energía 
eléctrica se encuentra en buenas 
condiciones?  
      
4 
¿La fuente de alimentación de energía 
entrega 24 VCD en su salida de tensión?  
      
5 
¿Se encuentra ajustados los bornes de la 
fuente de alimentación? 
      
6 
¿El conector SysLink encaja perfectamente 
al puerto de conexión?  
      
7 
¿El  conector DB-15 para señales analógicas   
tiene todos sus pines completos? 
      
8 
¿El conector DB-15 encaja perfectamente al 
puerto analógico?  





















  X  
2 
Inspección de los elementos de 
accionamiento mecánico de los 
dispositivos. 
Multímetro     X 
3 
Constatación del correcto 
funcionamiento de indicadores 
LED de los equipos. 
Multímetro   X  
4 
Inspección visual y limpieza de 
las borneras de conexión de los 





Guaipe   
  X  
5 
Reajuste de los tornillos de 




  X  
6 
Verificación de parámetros 
eléctricos de la fuente de 
alimentación. 
Multímetro    X 
7 
Verificar continuidad eléctrica   
en los cables de conexión con 
puertos DB-15, DB-25 y SysLink. 
Multímetro   X  
8 
Revisión del estado de los pines 
de los conectores en los puertos.  






Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
 
Al tratarse de dispositivos que se utilizan periódicamente por estudiantes, el plan de 
mantenimiento deberá asegurar una condición óptima de los equipos para su utilización, 
siendo así requeridas una revisión integral, conjuntamente con actividades de 
mantenimiento preventivo  al finalizar cada ciclo de estudio o semestralmente.   
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3.8 Planteamiento guías de laboratorio. 
 
En los cuadros siguientes se plantean los temas y objetivos de las guías de laboratorio 
para la simulación de procesos a ser realizadas por los estudiantes, mediante la utilización 
del módulo I/O SIM, el dispositivo EasyPort y un PC. 
 
3.8.1 Guía de Laboratorio 1.  
TEMA: 
Creación de un VI para la comunicación del módulo I/O SIM con EasyPort 
a través de OPC en LabVIEW. 
OBJETIVOS: 
 GENERAL: Establecer la comunicación entre el módulo I/O SIM, 
EasyPort USB y LabVIEW.  
ESPECÍFICOS 
 Realizar el mapeo de bits de la Librería EzOPC de Festo.  
 Ejecutar la lectura y escritura de señales digitales y analógicas entre el PC y 
los dispositivos EasyPort USB y I/O SIM.  
 Entrenar al estudiante para la utilización de servers OPC para simulación 
de procesos. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.8.2 Guía de Laboratorio 2.  
TEMA: 
Comunicación del módulo I/O SIM con EasyPort a través de una conexión 
directa en FluidSIM. 
OBJETIVOS: 
GENERAL: Establecer la comunicación y trasferencia de datos entre el 
módulo I/O SIM, EasyPort USB y FluidSIM. 
ESPECÍFICOS 
 Establecer una comunicación directa entre FluidSIM y EasyPort para la 
transferencia de datos.  
 Entrenar al estudiante en la utilización de FluidSIM para el control de 
procesos mediante dispositivos EasyPort.  
 Realizar la lectura y escritura de todas las señales de los 3 puertos de un 
dispositivo EasyPort. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.8.3 Guía de Laboratorio 3.  
TEMA: 
Secuencia por etapas de 3 cilindros neumáticos controlados desde el 
programa FluidSIM y con el módulo I/O SIM. 
OBJETIVOS: 
 GENERAL: 
Establecer la comunicación entre los dispositivos para el control de un 
proceso por etapas. 
ESPECÍFICOS 
 Realizar el circuito para la simulación y para el control y/o mando del 
proceso.  
 Ejecutar la lectura y escritura de señales digitales entre el PC y el 
dispositivo EasyPort en una aplicación real.  
 Entrenar al estudiante en la utilización de elementos del campo neumático.  
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
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3.8.4 Guía de Laboratorio 4.  
TEMA: 
Creación de un circuito de reubicación de piezas controlado por FluidSIM 
y por el Módulo I/O SIM. 
OBJETIVOS: 
GENERAL:  
Establecer la comunicación entre los dispositivos para el control de un 
proceso neumático por etapas. 
ESPECÍFICOS: 
 Desarrollar un circuito para el mando automático y manual de un proceso 
neumático.  
 Configurar la lectura/ escritura de señales booleanas de los sensores y 
actuadores presentes en el proceso neumático. 
 Entrenar al estudiante en la utilización de elementos neumáticos 
controlados pos elementos EasyPort. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.8.5 Guía de Laboratorio 5.  
TEMA: Comunicación directa entre EasyPort, módulo I/O SIM y módulo EPC. 
OBJETIVOS: 
GENERAL:  
Establecer la comunicación entre el módulo I/O SIM, EasyPort USB y el 
módulo EPC. 
ESPECÍFICOS: 
 Visualizar de manera práctica el funcionamiento de las entradas analógicas 
del módulo I/O SIM en el módulo EPC.   
 Ejecutar la lectura de señales digitales del módulo I/O SIM en el dispositivo 
EasyPort 
 Involucrar al estudiante con los dispositivos utilizados para la simulación y 
control de procesos. 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
3.8.6 Desarrollo de las guías de laboratorio.  A continuación, se muestra el 
esquema general con pasos para la ejecución de una práctica, el contenido total de las 
mismas se muestra en el Anexo A de este escrito.  
 
Cada guía de laboratorio posee un esquema bien definido en el cual se deben detallan los 
siguientes Ítems:  
 
 Datos generales.- Tema, nombres, fechas de realización y entrega 
 Objetivos.- General y específicos.   
 Metodología.- Instrucciones 
 Desarrollo.- Equipos y recursos a utilizar, procedimiento de la práctica.  
 Resultados obtenidos  
 Conclusiones  
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 Recomendaciones  
 
Tabla 3-7 Guía de laboratorio Práctica 1 
GUÍA DE LABORATORIO MÓDULO I/O SIM 
 
PRÁCTICA No. 1- Creación de un VI para la comunicación del módulo I/O SIM 
con EasyPort a través de OPC en LabVIEW. 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
NOMBRES:     CODIGOS: 
 _______________                 ______ 
 _______________                 ______ 
  
GRUPO No.:                                                              ______ 
 
FECHA DE REALIZACIÓN:    FECHA DE 
ENTREGA: 
 







Establecer la comunicación entre el módulo I/O SIM, EasyPort USB y LabVIEW.  
 
Objetivos específicos  
 
 Realizar el mapeo de bits de la Librería EzOPC de Festo.  
 Ejecutar la lectura y escritura de señales digitales y analógicas entre el PC y los 
dispositivos EasyPort USB y I/O SIM.  
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 Conocimientos previos del software LabVIEW.  
 Conocimiento previo del dispositivo EasyPort. 
 La realización de la práctica se debe cumplir en 20 minutos. 
 Concentración al momento de realizar cualquier actividad. 
 
IV. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 
a) Identificar los equipos a utilizar, sus puertos de comunicación. 
b) Conectar el equipo EasyPort USB al PC. 
c) Seguir los pasos de creación de un VI para comunicación EasyPort LabVIEW 
con OPC. 
d) Probar el funcionamiento de la comunicación. 
 
DESARROLLO 
Equipos a utilizar 
 Pc.  
 EasyPort USB. 
 Cable serial RS232, o cable USB. 
 
Comunicación entre EasyPort y LabVIEW mediante la utilización del server 
EzOPC.  
Para la utilización de EasyPort con LabVIEW a través de OPC primero de debe 
instalar el programa EzOPC de Festo que contiene las direcciones de memoria que 
utilizaremos. Una vez instalado y para su utilización solo se debe vincular el 
control o indicador deseado en LabVIEW con la acción que se desea ejecutar y la 
dirección OPC. 
 
Pasos para la configuración de EasyPort a través de OPC con LabVIEW. 
Paso 1.- En la pantalla Introductora de LabVIEW presione clic en File y 
seleccione crear nuevo VI. 
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Paso 2.- Cree indicadores y controles booleanos y/o numéricos para la 
lectura/escritura de datos de todos los bits del dispositivo EasyPort. 
Paso 3.- Clic derecho sobre cada elemento, clic en propiedades y seleccione Data 
Binding (enlace de datos).  
Paso 4.- En el casillero desplegable escoja la opción DataSocket (Toma de 




Paso 5.- En el casillero Browser escoja la opción DTSP Server, esto desplegará 







Paso 6.- Ahora asigne la dirección OPC al elemento correspondiente dependiendo 
de la acción que realizará, ya sea lectura, escritura o ambas. 
 
Para el Puerto 1 y 2 del EasyPort, los controles booleanos agregados en LabVIEW 
accionarán las salidas digitales de los puertos, mientras que los indicadores 
booleanos se activarán con la señal recibida en las entradas digitales de los mismos. 
Con los elementos numéricos podremos observar y escribir las entradas y salidas 
analógicas del Puerto 3 del EasyPort en valores numéricos correspondientes a una 
señal WORD de 15 bits.  
Este direccionamiento se puede realizar a través de los bits, los bytes o words 
asignados para la acción deseada a ejecutarse. A continuación, se muestran las 
direcciones OPC a seleccionar para cada bit de entrada/salida de los 3 puertos de 
un dispositivo EasyPort.  
 
Direcciones OPC EasyPort Puerto 1 
Entradas digitales Salidas digitales 
00 InputPort1Bit00 00 OutputPort1Bit00 
01 InputPort1Bit01 01 OutputPort1Bit01 
02 InputPort1Bit02 02 OutputPort1Bit02 
03 InputPort1Bit03 03 OutputPort1Bit03 
04 InputPort1Bit04 04 OutputPort1Bit04 
05 InputPort1Bit05 05 OutputPort1Bit05 
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06 InputPort1Bit06 06 OutputPort1Bit06 
07 InputPort1Bit07 07 OutputPort1Bit07 
Direcciones OPC EasyPort Puerto 2 
Entradas digitales Salidas digitales 
00 InputPort2Bit00 00 OutputPort2Bit00 
01 InputPort2Bit01 01 OutputPort2Bit01 
02 InputPort2Bit02 02 OutputPort2Bit02 
03 InputPort2Bit03 03 OutputPort2Bit03 
04 InputPort2Bit04 04 OutputPort2Bit04 
05 InputPort2Bit05 05 OutputPort2Bit05 
06 InputPort2Bit06 06 OutputPort2Bit06 
07 InputPort2Bit07 07 OutputPort2Bit07 
Direcciones OPC EasyPort Puerto 3 
Entradas analógicas Salidas analógicas 
IN 0 AnalogIn0 IN 2 AnalogIn2 OUT 0 AnalogOut0 
IN 1 AnalogIn1 IN 3 AnalogIn3 OUT 1 AnalogOut1 
 
Paso 7.- Coloque todos los elementos dentro de un While Loop con su respectivo 
botón de paro y tiempo de ejecución. Ahora ejecute el VI y pruebe su funcionamiento.  
 
V. RESULTADOS OBTENIDOS 
Identificar los resultados que se obtendrán al final de la práctica de laboratorio 
 
VI. CONCLUSIONES  
VII.  
Se estableció la comunicación entre LabVIEW y EasyPort con el direccionamiento 
de todos los bits para la lectura y escritura de señales digitales y analógicas. 
El estudiante se entrenó en la utilización de LabVIEW para comunicación Modbus 




Reconocer el puerto COM al que se conectó el dispositivo EasyPort.  
Identificar la dirección del módulo EasyPort para agregar la dirección 
correspondiente Seleccionar el número de esclavo correspondiente al dispositivo 
y el puerto COM correcto antes de ejecutar el VI.   






4. ESTUDIO DE COSTOS 
 
Para la implementación del módulo se han considerado los valores más asequibles sin 
dejar de lado la calidad de los productos, equipos, material y talento humano (Mano de 
obra), tanto para los productos importados y los productos nacionales. 
 
4.1 Costos Directos 
 
A continuación se analizarán los costos de los rubros que intervienen en la 
implementación del módulo. 
 
Tabla 4-1 Costos Directos 
COSTOS DIRECTOS 
Ítem Descripción Costo en dólares 
1 Módulo I/O SIM Festo 900 
2 Cable Syslink ambos extremos   90 
3 Cable analógico paralelo 60 
4 Asesoría técnica para el trabajo  300 
TOTAL 1350 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
4.2 Costos Indirectos 
 
A continuación se detallan los costos indirectos utilizados para el desarrollo del 
dispositivo. 
 
Tabla 4-2 Costos Indirectos 
COSTOS INDIRECTOS 
Ítem Descripción Costo en dólares 
1 Transporte  60 
2 Impresiones 100 
3 Imprevistos 100 
TOTAL 260 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 
 56 
4.3 Costos Totales 
 
El costo total para desarrollar la implementación resulta de la suma de los costos directos 
e indirectos. 
 
Tabla 4-3 Costos Totales 
COSTOS TOTALES 
Costos Directos 1350 
Costos Indirectos 260 
TOTAL 1610 
Realizado por: García, Jessica y Morejón, Amaurio; 2018. 
 




Se configuró exitosamente el envío y recepción de datos entre el computador, el 
dispositivo EasyPort y el módulo I/O SIM implementado en el laboratorio de 
manipulación automática para la simulación y control de procesos. 
 
Se realizaron las pruebas de funcionamiento de cada tipo de configuración y 
comunicación de los dispositivos a través de los software’s LabVIEW, FluidSIM y 
EasyVeep. 
 
Las guías de prácticas de laboratorio fueron desarrolladas y probadas con los equipos 
mencionados para la simulación y control de procesos, y se detallaron en el Anexo A, B, 
C, D y E para su posterior utilización por parte del docente y estudiantes de la carrera. 
 
Se desarrolló un plan de mantenimiento preventivo que incluye actividades autónomas a 
ser ejecutadas por el usuario previo a la utilización de los equipos y que además incluye 
actividades periódicas a ser desarrolladas por el técnico responsable de los mismos. 
   
El presente documento de titulación pretende familiarizar al lector con la simulación y 
automatización de procesos con la ayuda del dispositivo EasyPort y el Módulo de entradas 
y salidas I/O SIM. 
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4.4.2 Recomendaciones  
 
Previo a la manipulación de los equipos electrónicos familiarizarse con las normas base 
de uso de los mismos ya sea en este escrito o en manuales técnicos de los fabricantes, 
para así minimizar en todo lo posible los riesgos, precautelando de esta manera el buen 
desempeño de los módulos y el bienestar de los usuarios. 
 
A partir de los lineamientos base planteados de configuración y comunicación de los 
dispositivos en este trabajo los estudiantes pueden desarrollar no solo las aplicaciones 
planteadas en las guías de laboratorio, sino desarrollar nuevas incluyendo diversas 
secuencias para el control de procesos neumáticos o simulaciones de procesos.  
 
Prestar mucha atención a las actividades del plan, que a pesar de su simplicidad pretende 
incentivar o crear en el estudiante una cultura de prevención la cual se encuentra ligada a 
los principios clave de la Ingeniería de Mantenimiento. 
 
Para la adecuada manipulación, segura y fiable de la interfaz de procesos EasyPort USB, 
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